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Dari waktu ke waktu perkembangan alat penukar kalor selalu mengalami kemajuan yang mana 
menyesuaikan perkembangan jaman dan kebutuhan. Pemanfaatan gas buang dari hasil pembakaran 
dapat mengurangi emisi yang bisa mempengaruhi lingkungan sekitar karena karena unsur-unsur 
zat yang terkandung pada gas buang mengandung unsur yang bisa merusak lingkungan. 
Potensi energi yang terbuang dari motor diesel masih dapat dimanfaatka untuk sebagai proses 
pengeringan ikan, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan produktifitas dari hasil ikan yang 
akan dikeringkan.  Analisa perancangan alat penukar panas dengan pemanfaatan gas buang motor 
diesel untuk alat pengering ikan.Adapun panas yang terdapat pada Gas Buang Motor Diesel 
sebesar 2500C - 3000C. 
Dimana gas buang yang berasal dari motor diesel tersebut dialirkan ke alat penukar kalor sehingga 
panas yang dikeluarkan menuju alat pengering mempunyai temperatur 500C dan kapasitas dari alat 
pengering sebesar 100kg/9 jam dan Q = 10kW – 20kW , sedangkan laju aliran massanya 0,686 
kg/s dengan perancangan alat penukar kalor tipe cangkang dan pipa dimana aliran panas gas buang 
motor diesel melalui pipa, dan udara melalui shell. 
 




From time to time the development of a heat exchanger which is always progress to adjust the 
changing timesand needs.Utilization of exhaust gases from the combustion can reduce emissions 
that could a ffect the environment because as the elements of substances contained in exhaust 
gases contain elements that could damage the environment. 
Potential wasted energy from the diesel engine can still to as the process of drying fish, thus 
increasing the effectiveness and productivity of fish products to be dried. Analysis of heat 
exchanger design with utilization of diesel engine exhaust for fish drier. The heat contained in 
Diesel Exhaustat 2500 C-3000C. 
Where exhaust gases from diesel enginesare supplied to a heat exchanger so that heat is released 
to the dryers have temperature of 500 Canddryers capacity of 100 kg/9 h and Q=10 kW-20kW, 
whileits mass flow rate 0.686 kg/swith design of heat exchanger shell and tube type where the heat 
flow through a diesel engine exhaust pipes, and air through the - shell. 
 




Dari waktu ke waktu 
perkembangan alat penukar kalor selalu 
mengalami kemajuan yang mana 
menyesuaikan perkembangan jaman dan 
kebutuhan. Pemanfaatan gas buang dari hasil 
pembakaran dapat mengurangi emisi yang 
bisa mempengaruhi lingkungan sekitar 
karena karena unsur-unsur zat yang 
terkandung pada gas buang mengandung 
unsur yang bisa merusak lingkungan.  
Potensi energi yang terbuang dari 
motor diesel yang dapat dimanfaatkan untuk 
proses pengeringan sehingga dapat 
meningkatkan efektivitas dan produktivitas 
dari hasil ikan yang dikeringkan. Adapun 
panas yang dihasilkan dari Gas Buang Mesin 
Diesel sebesar 2000C - 3000C. 
Dimana gas buang yang berasal 
dari motor diesel tersebut dialirkan ke alat 
penukar kalor sehingga panas yang 
dikeluarkan menuju ke alat pengering 




mempunyai temperatur sebesar 500C dan 
kapasitas dari alat pengering sebesar  100 
Kg/9 jam dan Q = 10  kW dan temperatur 
sebesar 500C, sehingga dilakukan 
perancangan alat penukar kalor yang 
dibutuhkan untuk mengalirkan panas yang 
sudah diturunkan temperaturnya. 
Alat penukar kalor pada proses ini 
digunakan untuk menurunkan temperatur 
dan tekanan dari gas buang ke alat 
pengering. Maka terlebih dahulu peneliti  
mempunyai tujuan untuk menentukan 
dimensi utama alat penukar kalor yang 
optimum ketika panas gas buang yang 
dialirkan kepada alat pengering, dapat 
optimum. Ada beberapa faktor yang dapat 
diperhitungan untuk menentukan kondisi 
optimum alat penukar kalor ke alat 
pengering yaitu : 
 
a. Fluida panas dari silincer (Tho) 
b.Panas pengeringan total dari gas 
buang yang berasal dari silincer 
menuju ruang pengering. 
c. Laju aliran udara yang dikondisikan 
untuk memperoleh kondisi 
optimum dari alat pengering 
tersebut. 
Dalam hal ini akan dipelajari 
seberapa besar pengaruh fakor-faktor 
tersebut terhadap dimensi alat pengering 
ikan. 
 
➢ Parameter Penelitian : 
• Panas gas buang = 2500C - 
3000C  
• Laju aliran massa gas buang 
= 0,686 kg/s 
• Laju aliran massa udara 
yang dibutuhkan = 0,515 
kg/s 
• Temperatur keluar yang 
dibutuhkan = 500C  
• Temperatur masuk = 320C  
➢ Variabel bebas : 
• Laju aliran udara (m/s) 
• Efektivitas alat penukar 
kalor (%) 
Batasan dan Ruangan lingkup Peneltian 
Penelitian ini dilakukan dengan 
memvariasikan variabel-variabel bebas 
diatas dan pembahasan fokus pada analisis 
perpindahan panas (heat transfer) dan aliran 
fluida dari energi gas buang ke alat 
penukaran kalor. Dengan memperhatikan 
parameter dari dimensi utama alat penukar 
kalor yaitu luas penampang frontal (A), 
panjang pipa (L), diameter luar pipa (do) dan 
jumlah pipa (N). 
II. METODE PENELITIAN 
 
 
Gambar 1 Flowchart alur penelitian 
 
Optimasi Desain Alat Penukar Kalor 
Setelah dilakukan analisis besarnya nilai 
efektivitas termal (ε) dan besarnya nilai 




koefisien globalperpindahan panas di dalam 
alat penukar kalor, U. kemudian dilakukan 
optimai terhadap alat penukarkalor sehingga 
diperoleh desain alat penukar kalor yang 
optimal. 
Variable-variabel : 
a. Diameter tube 
b. Panjang pipa 
c. Jumlah pipa 
d. Luas penampang 
Rangkaian Kegiatan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada 
dasar perhitungan Optimasi Design alat 
penukar kalor yang dibutuhkan untuk 
pengering ikan dengan pemanfaatan gas 
buang mesin diesel.  
Aktivitas penelitian dimulai 
dengan mencatat spesivikasi yang 
dibutuhkan dari alat pengering ikan dan 
spesivikasi dari mesin diesel.   
 
Teknik Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data dilakukan dengan 
mengukur parameter-pameter yang ada pada 
Gas Buang  : 
• Mengukur temperatur gas buang pada 
silincer mesin diesel. 
• Mengukur tekanan gas buang yang 
keluar dari silincer. 
 
 
Teknik Pengolahan Data 
 Data yang diperoleh secara kuantitatif 
diolahdengan menggunakan persamaan-
persamaan berdasarkan pustaka yang 
digunakan. Selatjutnya dilakukan 
perancangan dan optimasi design alat 
penukar kalor. 
  
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
Gambar 2.  Design alat penukar kalor 
 
Sedangkan sifat-sifat udara dan gas buang 
yang dievaluasi pada temperatur rata-ratanya 










Hasil perhitungan rancangan alat pemanas 
udara dengan menerapkan beberapa ukuran 
pipa yang berbeda-beda diberikan pada 
gambar di bawah ini. 
 
Pengaruh rata-rata faktor jarak antar tube 
yang berbeda-beda terhadap hasil 
perhitungan perancangan alat pemanas udara 
diberikan pada gambar dibawah ini. 
 
Dalam perhitungan perancangan disini telah 
juga dicoba dipelajari pengaruh 2 buah 
bentuk susunan pipa yang berbeda, yaitu 
susunan tube in-line dan stagered terhadap 
rancangan alat pemanas udara. 
 




Dari Hasil analisis pengaruh ke tiga faktor 
yang telah dibahas di atas selanjutnya dapat 
diidentifikasi kombinasi dari ke tiga faktor 
yang memberikan hasil rancangan 
(efektifitas perpindahan panas yang 






1. Perhitungan perancangan sebuah alat 
pemanas udara pipa tanpa sirip, dengan 
memanfaatkan energi panas gas buang 
motor Diesel, telah dilakukan. Setelah 
dilakukan perhitungan iterasi beberapa kali 
dengan batasan termal yang telah ditetapkan 
maka diperoleh hasil perancangan alat 
pemanas udara dengan susunan pipa 6 baris, 
dimana masing-masing baris terdiri dari 6 
buah pipa juga. 
2. Analisis hasil studi pengaruh secara 
bersamaan faktor-faktor ukuran pipa, jarak 
antar pipa dan bentuk susunan pipa terhadap 
kemampuan termal alat pemanas, dalam hal 
ini efektivitas perpindahan panasnya, 
memperlihatkan bahwa faktor jarak antar 
tube memberikan pengaruh yang terbesar 
jika dibandingkan dengan faktor ukuran tube 
dan bentuk susunan tube.  
3. Jarak antar tube atau pitch ratio 1,25 
memberikan pengaruh rata-rata efektivitas 
perpindahan panas yang terbaik, yaitu 
sebesar 0,237 bagi alat pemanas yang 
dirancang. 
4. Faktor ukuran pipa 1 in memberikan 
pengaruh yang terbaik dibandingkan dengan 
ukuran pipa yang lain.dalam hal ini 
efektivitas perpindahan panas yang 
dihasilkan adalah 0,184 
5. Faktor bentuk susunan pipa in-line dan 
stagered tidak memberikan pengaruh yang 
terlalu besar terhadap efektivitas 
perpindahan panas. Kedua faktor tersebut 
memberikan pengaruh yang relatif sama 
besar. 
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